IS

1-Tréjnik PE100 SDR17 PN10 d:110/110/110
zgrzewany

2-Elektromufa PE100 SDR11 d:110

3-Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10
Obudowa teleskopowa do zasuw
Skrzynka uliczna zeliwna
4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 d/DN 110/100 PN10

WEZEL
We,Wawowig w2 was

PE@110

PED32

K

PE@110

1-Nawiertka elektrooporowa PE100 SDR 11 d:110/32
2-Elektromufa PE100 SDR11 d:32

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna zeliwna
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min 1,0 m L
1

1-Hydrant podziemny DN80O

Skrzynka uliczna zeliwna
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopkg N DN8O
3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80 PN 10 L=0,6m
4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10
5-Zasuwa kotnierzowa DN8O PN 10

Obudowa teleskopowa do zaséw

Skrzynka uliczna zeliwna
6-Tréjnik PE100 SDR17 PN10 d:110/90/110

zgrzewany

WEZEL
73
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min 1,0 m

1-Hydrant podziemny DN80

Skrzynka uliczna zeliwna
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopkg N DN8O
3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80O PN 10 L=0,6m
4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10
5-Zasuwa kotnierzowa DN8O PN 10

Obudowa teleskopowa do zasow

Skrzynka uliczna zeliwna
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min 1,0 m \ 9

1-Hydrant podziemny DN80O

Skrzynka uliczna zeliwna
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopkg N DN8O
3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80 PN 10 L=0,6m
4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10
5-Zasuwa kotnierzowa DN8O PN 10

Obudowa teleskopowa do zasow

Skrzynka uliczna zeliwna
6-Redukcja PE100 SDR17 PN 10 d:110/32

7-Tréjnik PE100 SDR17 PN10 d:110/90/110
zgrzewany
8-Zasuwa kotnierzowa DN25 PN 10
Obudowa teleskopowa do zaséw
Skrzynka uliczna zeliwna
9-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10

10-Redukcja PE100 SDR17 PN 10 d:110/90
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